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Prøvetaking - Resultater fra SYNLAB

2018 Resultater => datoer i 2018

Prøve-id: 1579_1-4 05603_1-2 12146_1-2 15395_1 20041_1-2 24745_1-2

Analyser Enhet

Detek-

sjons-

grense

Grensev 

nedre

Grensev 

øvre 29.jan 04.apr 27.jun 18.aug 17.okt 10.des

RÅVANN

E.coli kde/100ml 1 - <1 3 <1 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 - 66 50 58 59

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 <1 <1 <1 <1

Kimtall 22°C kde/ml 1 - >300 12 120 43

Koliforme bakterier kde/100ml 1 - <1 15 15 1

pH ved 19-24°C 6,6 6,7 6,8 6,4

Turbiditet FNU 0,1 - 0,39 0,36 0,38 0,37

UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm % T/cm 0 42,7

SØRBY HANDEL

Aluminium µg/l 2,5 200 36,2

Ammonium µgN/l 2,5 6,3

Clostridium perfringens kde/100ml 1 0 <1

E.coli kde/100ml 1 0 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 16

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0 <1

Jern µg/l 2 200 13,9

Kalsium mg/l 0,05 1,97

Kimtall 22°C kde/ml 1 100 5

Klorid mg Cl/l 1 200 7,1

Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1

Konduktivitet 25 °C µS/cm 1 2500 3,41

Mangan µg/l 1 50 <1.0

Nitrat + nitritt µg N/l 10 10000 21

pH ved 19-24°C 4 6,5 9,5 6,8

Turbiditet FNU 0,1 4 0,22

UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm % T/cm  

BYAVATNET  

E.coli kde/100ml 1 0 <1 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 16 5

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0 <1 <1

Kimtall 22°C kde/ml 1 100 1 12

Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1 <1

Konduktivitet 25 °C µS/cm 1 2500 4,02 4,85

pH ved 19-24°C 4 6,5 9,5 7,3 7,7

Turbiditet FNU 0,1 4 0,11 0,23

UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm % T/cm 0 83,9  

STRANDHOLMEN

E.coli kde/100ml 1 0 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 17

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0 <1

Kimtall 22°C kde/ml 1 100 5

Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1

Konduktivitet 25 °C µS/cm 1 2500 3,54

pH ved 19-24°C 4 6,5 9,5 6,6

Turbiditet FNU 0,1 4 0,24

UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm % T/cm 0 77,3

BAKKEN

E.coli kde/100ml 1 0 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 24

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 100 <1

Kimtall 22°C kde/ml 1 0 17

Koliforme bakterier kde/100ml 0,1 4 <1

Konduktivitet 25 °C µS/cm 3,59

pH ved 19-24°C 6,8

Turbiditet FNU 0,24

RENSEANLEGGET_UV

E.coli kde/100ml 1 0 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 26

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0  

Kimtall 22°C kde/ml 1 100 52

Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1

Konduktivitet 25 °C µS/cm 1 2500  

pH ved 19-24°C 4 6,5 9,5  

Turbiditet FNU 0,1 4 0,21

UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm % T/cm 70,7
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