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Prøve-id: 3109 7216 12737 17875 22818 28014

Analyser Enhet

Detek-
sjons-
grense

Grense
 nedre

Grense
 øvre 15.feb 11.apr 13.jun 16.aug 12.okt 12.des

RÅVANN
Clostridium perfringens kde/100ml 1 0 <1

E.coli kde/100ml 1 - <1 <1 4 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 - 67 57 61 64

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 <1 <1 1 <1

Kimtall 22°C kde/ml 1 - 43 >300 >300 17

Koliforme bakterier kde/100ml 1 - 8 3 72 9

pH 6,5 6,6 6,7 6,6

Turbiditet FNU 0,1 - 0,29 0,5 0,46 0,27

UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm% T/cm 0

SØRBY HANDEL
E.coli kde/100ml 1 0 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 6

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0 <1

Kimtall 22°C kde/ml 1 100 24

Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1

Konduktivitet 25 °C mS/m 250 4,9

pH 4 6,5 10 6,9

Turbiditet FNU 0,1 4 0,21

UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm% T/cm

AUGUSTPLASSEN/BYAVATNET
Clostridium perfringens kde/100ml 1 0 <1

E.coli kde/100ml 1 0 <1 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 6 6

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0 <1 <1

Kimtall 22°C kde/ml 1 100 5 Ikke påvi

Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1 <1

Konduktivitet 25 °C mS/m 1 250 3,59 3,24

pH 4 6,5 10 6,5 6,6

Turbiditet FNU 0,1 4 0,21 <0.10

UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm% T/cm 0 90,8 90,5

STRANDHOLMEN
Clostridium perfringens kde/100ml 1 0

E.coli kde/100ml 1 0 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 5

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0 <1

Kimtall 22°C kde/ml 1 100 5

Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1

Konduktivitet 25 °C mS/m 1 250 3,42

pH 4 6,5 10 6,6

Turbiditet FNU 0,1 4 <0.10

UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm% T/ cm 0

BAKKEN
Clostridium perfringens kde/100ml 1 0 <1

E.coli kde/100ml 1 0 <1

Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 7

Intestinale enterokokker kde/100ml 1 100 <1

Kimtall 22°C kde/ml 1 100 76

Koliforme bakterier kde/100ml 0,1 4 <1

Konduktivitet 25 °C mS/m 1 250 3,05

pH 4 6,5 10 6,7

Turbiditet FNU 0,1 4 <0.10


