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Prøvetaking - Resultater fra SGS TeK TeK TeK TeK smf TeK

2023 Resultater => datoer i 2023

Prøve-id: 3226 9961 12252 17377 23464 29183

Analyser Enhet

Detek-
sjons-
grense

Grense
 nedre

Grense
 øvre 14.feb 18.apr

Uke 24
12.Juni

Uke 33
14.Aug

Uke 41
16.Okt

Uke 50
12.Des

RÅVANN
Clostridium perfringens kde/100ml 1 0 <1 <1
E.coli kde/100ml 1 - <1 <1 5 <1
Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 - 61 55 63 68
Intestinale enterokokker kde/100ml 1 1 <1 <1 <1
Kimtall 22°C kde/ml 1 - 73 63 >300 42
Koliforme bakterier kde/100ml 1 - 5 39 >100 10
pH 6,5 6,7 6,8 6,6
Turbiditet FNU 0,1 - 0,8 0,42 0,68 0,41
UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm% T/cm 0 47,9

SØRBY HANDEL
E.coli kde/100ml 1 0 <1
Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 6
Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0 <1
Kimtall 22°C kde/ml 1 100 116
Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1
Konduktivitet 25 °C mS/m 250 4,17
pH 4 6,5 10 7
Turbiditet FNU 0,1 4 <0,10
UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm% T/cm

AUGUSTPLASSEN/BYAVATNET
Clostridium perfringens kde/100ml 1 0
E.coli kde/100ml 1 0 <1 <1
Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 7 6
Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0 <1 <1
Kimtall 22°C kde/ml 1 100 11 >300
Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1 <1
Konduktivitet 25 °C mS/m 1 250 4,28 3,68
pH 4 6,5 10 6,9 7,0
Turbiditet FNU 0,1 4 <0.10 <0.10
UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm% T/cm 0 90,7 90,3

STRANDHOLMEN
Clostridium perfringens kde/100ml 1 0
E.coli kde/100ml 1 0 <1
Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 4
Intestinale enterokokker kde/100ml 1 0 <1
Kimtall 22°C kde/ml 1 100 8
Koliforme bakterier kde/100ml 1 0 <1
Konduktivitet 25 °C mS/m 1 250 4,48
pH 4 6,5 10 6,8
Turbiditet FNU 0,1 4 <0.10
UV-transmisjon, 253.7 nm, 1 cm% T/ cm 0

BAKKEN
Clostridium perfringens kde/100ml 1 0
E.coli kde/100ml 1 0 <1
Fargetall (etter filtrering) mg Pt/l 2 20 5
Intestinale enterokokker kde/100ml 1 100 <1
Kimtall 22°C kde/ml 1 100 11
Koliforme bakterier kde/100ml 0,1 4 <1
Konduktivitet 25 °C mS/m 1 250 4,28
pH 4 6,5 10 7,1
Turbiditet FNU 0,1 4 <0.10


